
110-kV-Bahnstromleitung

110-kV-Bahn-
stromleitung

110-kV-Leitung
Stade – Dollern 
(Avacon)

110-kV-Leitung
Abzweig Mittelnkirchen 
(Avacon)

220-kV-Leitung
Stade – Sottrum
(TenneT TSO) Mast 21

Mast 5

Mast 11

380-kV-
Abzweig 
Stade 
(Tennet TSO)

Mast 12

Elbekreuzung II

Elbekreuzung I
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Dollern

B73

B73

A26

L125

L124

L140

L140

L111

Schleswig-
HolsteinNiedersachsen

Gemeinde
Hollern-
Twielenfleth

Gemeinde
Steinkirchen

Gemeinde
Guderhandviertel

Gemeinde
AgathenburgKreisstadt 

Stade

Gemeinde
Dollern Dollern

Agathenburg

Steinbeck

Hagen

Ottenbeck

BargeGroß Thun

Klein Thun

Kopenkamp

Campe

Stade
Hollern-
Twielenfleth

Grünendeich

Steinkirchen

Guderhandviertel

Hamburg/Nord – Dollern 
Abschnitt Dollern – Landesgrenze
sowie Raum Stade 
(Stand: Oktober 2019)

 neue 380-kV-Leitung mit Maststandort
 standortgleicher Ersatzneubau

 Ehemaliges 380-kV-Leitungsprovisorium   
 (wird zurückgebaut, Rückbau im Bereich 
 UW Dollern bis Mast 5 erfolgt nach Inbetriebnahme  
 des 380-kV-Neubau-Leitungsabschnitts Dollern –  
 Sottrum)

 Umspannwerk

 Bestandsnetz

 380-kV-Leitung
 220-kV-Leitung

 380-kV-Abzweig Stade (in Bau)

 380-kV-Leitung Stade – Landesbergen
 (geplant)
 künftiger Leitungsrückbau
 110-kV-Leitung
 Bahnstrom 110-kV-Leitung

 Bundeslandgrenze

 Gemeindegrenze

x x


